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[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zuge-
lassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften 
erfolgen.

B Lieferumfang auf Unversehrtheit prüfen. Nur einwandfreie 
Teile einbauen.

B Mitgeltende Anleitungen von Anlagenkomponenten, Zube-
hören und Ersatzteilen beachten.

B Vor allen Arbeiten: Anlage allpolig spannungsfrei machen.

B Erforderliche Einstellungen, Funktions- und Sicherheitsprüfun-
gen durchführen.

B Dichtstellen gas-, abgas-, wasser- oder ölführender Teile auf 
Dichtheit prüfen.

B Vorgenommene Änderungen dokumentieren.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a professional 
who is authorised to do the work, and with due regard to the 
relevant regulations.

B Check that the contents of the delivery are undamaged. Only fit 
parts which are in a faultless condition.

B Observe all the relevant instructions for other system 
components, accessories and spare parts.

B Before starting any work: disconnect the system from the 
power supply across all phases.

B Carry out the required settings as well as the functional and 
safety tests.

B The joints of those parts, which carry gas, flue gas, water or oil, 
are to be tested for leaks.

B Document any alterations which are made.

[fr] Instructions importantes pour l’installation/le montage

L’installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste 
qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des 
prescriptions applicables.

B Vérifier si le contenu de la livraison est en bon état. N’utiliser 
que des pièces en parfait état.

B Respecter également les notices des composants de l’installa-
tion, des accessoires et des pièces de rechange.

B Avant tous les travaux : couper la tension sur tous les pôles de 
l’installation.

B Effectuer les réglages, les contrôles de fonctionnement et de 
sécurité requis.

B Vérifier l’étanchéité des points d’étanchéité des composants 
conduisant le gaz, les fumées, l’eau et l’huile.

B Documenter les modifications effectuées.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран 

за работите специалист в съответствие с приложимите 

разпоредби.

B Проверете обема на доставката за невредимост. Монтирайте 

само части без дефекти.

B Съблюдавайте съответните ръководства на компоненти на 

уредбата, принадлежности и резервни части.

B Преди всички работи: На всички полюси уредбата не трябва 

да бъде под напрежение.

B Изпълнете необходимите настройки, проверки за 

функционалност и сигурност.

B Проверете местата на уплътнение на газопроводни, за 

отработени газове, водопроводни или маслопроводни части 

за течове.

B Документирайте извършените промени.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést 
odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

B Zkontrolujte, zda rozsah dodávky nebyl porušen. Montujte jen 
nezávadné díly.

B Řiďte se souvisejícími návody pro komponenty zařízení, 
příslušenství a náhradní díly.

B Před započetím všech prací: vypněte kompletně napájení do 
zařízení.

B Proveďte potřebná nastavení, funkční a bezpečnostní zkoušky.

B Spojovaná místa dílů vedoucích plyn, spaliny, vodu nebo olej 
zkontrolujte těsnost.

B Provedené změny zdokumentujte.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installa-
tør under overholdelse af de gældende forskrifter.

B Kontrollér, at leveringsomfanget er intakt og uden skader. 
Installér kun dele, som er intakte og uden skader.

B Overhold de gældende vejledninger til anlægskomponenter, til-
behør og reservedele.

B Før arbejdet udføres: Afbryd anlægget, så det er spændingsløst 
på alle poler.

B Udfør de nødvendige indstillinger, funktions- og sikkerheds-
kontroller.

B Kontrollér, at tætningssteder, gas-, røggas-, vand- eller oliefø-
rende dele er tætte.

B Dokumentér udførte ændringer.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από 
εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το 
οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες 
διατάξεις.

B Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας για τυχόν φθορές. Στην 
εγκατάσταση πρέπει να εγκαθίστανται μόνο εξαρτήματα που 
λειτουργούν άψογα.

B Λάβετε υπόψη τις συνοδευτικές οδηγίες που αφορούν τα 
εξαρτήματα της εγκατάστασης, τους πρόσθετους εξοπλισμούς 
και τα ανταλλακτικά.

B Πριν από οποιαδήποτε εργασία: Αποσυνδέστε όλους τους 
πόλους της εγκατάστασης από το ρεύμα.

B Προβείτε στις ρυθμίσεις και τους ελέγχους λειτουργίας και 
ασφάλειας που απαιτούνται.

B Ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων στεγανοποίησης των 
εξαρτημάτων από τα οποία διέρχονται αέριο, καυσαέρια, νερό ή 
πετρέλαιο.

B Καταγράψτε τις τροποποιήσεις που κάνατε.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado 
autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigen-
tes.

B Comprobar la integridad del volumen de suministro. Montar 
únicamente las piezas que estén correctas.
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B Respetar las instrucciones de referencia de los componentes 
de la instalación, los accesorios y las piezas de repuesto.

B Antes de todos los trabajos: eliminar la tensión en todos los 
polos de la instalación.

B Realizar los ajustes y las comprobaciones de funcionamiento y 
seguridad que sean necesarios.

B Comprobar la estanqueidad de todos los puntos estancos en 
las piezas conductoras de gas, gases, agua o gasóleo.

B Documentar las modificaciones realizadas.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav 
spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

B Tuleb kontrollida, et kõik tarnekomplekti kuuluv on 
kahjustamata. Paigaldada võib ainult laitmatus korras olevaid 
detaile.

B Tuleb järgida kõiki seadme komponentide, tarvikute ja 
varuosade kohta kaaskehtivaid juhendeid.

B Enne kõigi tööde alustamist: muuta seadme kõik faasid 
pingevabaks.

B Teostada vajalikud seadistused, talitlus- ja ohutuskontrollid.

B Kontrollida gaasi, heitgaasi, vett või õli juhtivate detailide 
tihenduskohtadel, et ei esine lekkeid.

B Tehtud muudatused tuleb dokumenteerida.

[fl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de 
werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening 
houden met de geldende voorschriften.

B Controleer of de leveringsomvang niet beschadigd is. Monteer 
alleen onderdelen die in optimale toestand verkeren.

B Respecteer tevens geldende handleidingen van installatiecom-
ponenten, toebehoren en reserveonderdelen.

B Voor alle werkzaamheden: alle spanningsvoerende delen span-
ningsloos maken (alle fasen!).

B Voer de benodigde instellingen, functie- en veiligheidscon-
troles uit.

B Controleer alle verbindingen i.v.m. gas-, rookgas-, water- of 
olievoerende delen op dichtheid.

B Documenteer uitgevoerde veranderingen.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asen-
nus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

B Tarkasta, että toimitettu tuote on vahingoittumaton. Käytä 
asennuksessa ainoastaan moitteettomia osia.

B Noudata asianomaisten laitteistokomponenttien, lisätarvikkei-
den ja varaosien ohjeita.

B Tee laitteisto kaikista navoistaan jännitteettömäksi ennen töi-
den aloittamista.

B Tarkasta vaaditut säädöt ja tee toiminta- ja turvallisuustarkas-
tukset.

B Tarkasta kaasua, poistokaasua, vettä ja öljyä johtavien osien 
tiivistyskohdat.

B Dokumentoi kaikki tehdyt muutokset.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

Az installálást/szerelést egy, a munkákra felhatalmazott 
szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások 
figyelembevételével.

B Ellenőrizze a szállítási terjedelem sértetlenségét. Csak 
kifogástalan elemeket és alkatrészeket építsen be.

B A rendszerkomponensek, tartozékok és pótalkatrészek együtt 
érvényes útmutatóit vegye figyelembe.

B Minden munkavégzés előtt: az elektromos berendezést minden 
pólusán kapcsolja feszültségmentes állapotra.

B Végezze el a szükséges beállításokat, működés-ellenőrzéseket 
és biztonsági vizsgálatokat.

B Ellenőrizze a gázt, füstgázt, vizet vagy olajat vezető részek 
tömítési helyeinek tömítettségét.

B Dokumentálja az elvégzett változtatásokat.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta 
specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni 
vigenti.

B Verificare che il volume di fornitura sia completo e non presenti 
nessun tipo di danno. Installare solo parti in stato perfetto.

B Osservare le istruzioni allegate dei componenti dell'impianto, 
degli accessori e delle parti di ricambio.

B Prima di tutti i lavori: staccare completamente l'alimentazione 
elettrica dell'impianto.

B Eseguire le impostazioni necessarie, i controlli di funziona-
mento e di sicurezza.

B Controllare che i punti di tenuta delle parti che conducono gas, 
gas di scarico, acqua o olio siano ermetici.

B Documentare le modifiche effettuate.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama 
kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgalioti šiems darbams 
atlikti.

B Patikrinkite, ar pristatytame komplekte yra visos reikiamos 
dalys. Įmontuokite tik nepriekaištingos būklės dalis.

B Taip pat laikykitės įrenginio komponentų, priedų ir atsarginių 
dalių galiojančių instrukcijų.

B Prieš pradėdami bet kokius darbus: atjunkite įrenginio visų 
fazių srovę.

B Atlikite reikiamus nustatymus, veikimo ir saugos patikras.

B Patikrinkite dalių, kuriomis cirkuliuoja dujos, išmetamosios 
dujos, vanduo ar alyva, užsandarintų vietų sandarumą.

B Pakitimus užregistruokite dokumentuose.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam 
speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.
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B Pārbaudiet, vai piegādes komplekts nav bojāts. Montāžai 
lietojiet tikai nevainojamā stāvoklī esošus komponentus.

B Ievērojiet iekārtas komponentu, piederumu un rezerves daļu 
instrukcijas.

B Pirms jebkādu darbu uzsākšanas: izslēdziet iekārtas strāvas 
padevi visiem poliem.

B Veiciet nepieciešamos ieregulējumus, kā arī funkcionālās un 
drošības pārbaudes.

B Pārbaudiet gāzi, dūmgāzes, ūdeni vai degvielu vadošu daļu 
hermētiskumu.

B Dokumentējiet veiktās izmaiņas.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de 
werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend 
met de geldende voorschriften.

B Controleer of de leveringsomvang niet beschadigd is. Monteer 
alleen onderdelen die in optimale conditie verkeren.

B Respecteer tevens geldende handleidingen van installatiecom-
ponenten, toebehoren en reserveonderdelen.

B Voor alle werkzaamheden: installatie over alle polen spannings-
loos schakelen.

B Voer de benodigde instellingen, functie- en veiligheidscontro-
les uit.

B Controleer de dichtingspunten van gas-, rookgas-, water- of 
olievoerende delen op dichtheid.

B Documenteer uitgevoerde veranderingen.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte 
installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

B Kontroller at leveransen er intakt. Bare intakte komponenter 
skal monteres.

B Vær oppmerksom på bruksanvisninger for anleggskomponen-
ter, tilbehør og reservedeler.

B Før alle arbeider: Koble anlegget helt fra strømforsyningen.

B Gjennomfør nødvendige innstilinger, funksjons- og sikkerhets-
kontroller.

B Kontroller at gass-, eksos-, vann- og oljeførende deler er tette.

B Dokumenter endringer som foretas.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Zainstalowanie/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego 
do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów.

B Sprawdzić, czy zawartość dostawy nie jest naruszona. 
Montować tylko elementy będące w nienagannym stanie.

B Przestrzegać dodatkowych instrukcji dołączonych do 
komponentów instalacji, osprzętu i oraz części zamiennych.

B Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac: odłączyć 
instalację od zasilania sieciowego (wszystkie bieguny).

B Dokonać wymaganych ustawień, przeprowadzić wymagane 
sprawdzenia działania i bezpieczeństwa

B Sprawdzić szczelność elementów instalacji gazowej, 
spalinowej, wodnej i olejowej

B Udokumentować dokonane zmiany.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico espe-
cializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em aten-
ção os regulamentos em vigor.

B Verificar se o material fornecido está intacto. Montar apenas 
peças em perfeitas condições.

B Ter em consideração as instruções aplicáveis de componentes 
da instalação, acessórios e peças de substituição.

B Antes de todos os trabalhos: desligar a instalação da corrente 
em todos os pólos.

B Efectuar os ajustes necessários e as verificações de funciona-
mento e segurança.

B Verificar os pontos de vedação de peças condutoras de gás, 
gases queimados, água ou óleo no que diz respeito à estan-
queidade.

B Documentar as alterações efectuadas.

[ro] Indicaţii importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat 
pentru lucrările respective, respectându-se prescripţiile valabile.

B Verificaţi dacă produsul livrat este intact. Montaţi numai piese 
fără defecte.

B Respectaţi instrucţiunile conexe referitoare la componentele 
instalaţiei, accesorii şi piese de schimb.

B Anterior tuturor lucrărilor: decuplaţi instalaţia de la 
alimentarea cu tensiune la toţi polii.

B Realizaţi reglajele necesare, precum şi verificările funcţionării 
şi de siguranţă.

B Verificaţi punctele de etanşare ale pieselor conductoare de 
gaz, gaze arse, apă sau ulei în privinţa etanşeităţii.

B Înregistraţi modificările efectuate.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, 

имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении 

действующих норм и правил.

B Проверьте комплект поставки на наличие повреждений. 

Устанавливайте только детали без дефектов.

B Выполняйте требования сопутствующих инструкций на 

компоненты установки, дополнительное оборудование и 

запчасти.

B Перед выполнением любых работ: обесточьте установку 

отключением всех фаз.

B Выполните необходимые регулировки, функциональные 

испытания и проверку безопасности.

B Проверьте отсутствие протечек в местах уплотнений всех 

деталей газового, водо- и маслопроводящего оборудования 

и системы отвода дымовых газов.

B Задокументируйте выполненные изменения.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na 
výkon týchto prác, pričom musí dodržovať platné predpisy.

B Skontrolujte, či je dodávka neporušená. Montujte iba 
bezchybné komponenty.

B Dodržujte inštrukcie uvedené v súvisiacich návodoch ku 
komponentom zariadenia, príslušenstvu a náhradným dielom.

B Pred začiatkom všetkých prác: Odpojte všetky póly el. 
napájania zariadenia.
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B Vykonajte potrebné nastavenia, skontrolujte funkcie a 
vykonajte bezpečnostné kontroly.

B Skontrolujte tesnosť utesnených miest dielov vedúcich plyn, 
spaliny, vodu alebo olej.

B Zdokumentujte vykonané zmeny.

[sl] Pomembni napotki za namestitev/montažo

Namestitev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za 
tovrstna dela, ob upoštevanju veljavnih predpisov.

B Preverite, ali dobava ni poškodovana. Vgradite samo 
nepoškodovane dele.

B Upoštevajte priložena veljavna navodila komponent naprave, 
priborov in nadomestnih delov.

B Pred vsemi deli: izklopite napravo iz vseh polov.

B Izvedite potrebne nastavitve, preverite delovanje in varnost.

B Preverite, ali tesnilna mesta na plinskih, dimovodnih delih in 
delih, skozi katere teče voda in olje, tesnijo.

B Spremembe, ki se jih naredili, zabeležite.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena 
za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

B Proveriti da li postoje oštećenja u okviru sadržaja isporuke. 
Ugrađivati samo potpuno ispravne delove.

B Pridržavati se priloženih uputstava za komponente sistema, 
dodatnu opremu i rezervne delove.

B Pre svih radova: sistem potpuno isključiti iz struje.

B Obaviti potrebna podešavanja, provere funkcionisanja i 
bezbednosti.

B Proveriti hermetičnost zaptivnih mesta delova koji provode 
gas, izduvne gasove vodu ili ulje.

B Dokumentovati izvršene izmene.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fack-
kunnig person enligt gällande föreskrifter.

B Kontrollera att leveransen är intakt. Installera endast felfria 
delar.

B Tillämpliga instruktioner för systemkomponenter, tillbehör och 
reservdelar ska också följas.

B Före alla arbeten ska anläggningen försättas i spänningsfritt 
tillstånd.

B Genomför nödvändiga inställningar samt funktions- och säker-
hetstest.

B Kontrollera att tätningsställen på delar som leder gas, avgas, 
vatten eller olja är täta.

B Dokumentera eventuella justeringar.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyar�lar

Kurulum/Montaj çal�şmalar� sadece yetkili bayiler taraf�ndan 
aşağ�da belirtilen talimatlar dikkate al�narak yap�lmal�d�r.

B Teslimat kapsam�n�n eksiksiz ve sorunsuz olduğunu kontrol 
edin. Sadece kusursuz durumdaki parçalar� monte edin.

B Tesisat parçalar�na, aksesuarlara ve yedek parçalara ait 
talimatlar� dikkate al�n.

B Çal�şmaya başlamadan önce: Enerji beslemesinin tüm 
kutuplar�n� ay�rarak tesisat�n enerji beslemesini kesin.

B Gerekli ayarlar�, çal�şma ve emniyet kontrollerini yap�n.

B İçerisinden gaz, at�k gaz, su veya yağ geçen parçalardaki 
s�zd�rmazl�k noktalar�n�n s�zd�rmazl�ğ�n� kontrol edin.

B Yap�lan değişikliklerin notunu al�n.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл 

на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

B Перевірити комплект поставки на цілісність. Встановлювати 

лише деталі, що не мають дефектів.

B Дотримуватися чинних інструкцій для компонентів 

установки, додаткового приладдя та запасних частин.

B Перед здійсненням будь-яких робіт: знеструмити установку 

на всіх полюсах.

B Здійснити необхідні настройки, перевірки функціонування 

та перевірки безпеки.

B Перевірити на герметичність місця ущільнення 

газопровідних, газовідвідних, водопровідних деталей та 

деталей, що змащуються мастилом.

B Задокументувати здійснені зміни.

[zh] 安装方面的重要提示

必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。

B 请检查供货范围是否完整。 只能安装完好的工件。

B 注意设备部件、附件和备件相应的说明。

B 在进行所有的工作之前：确保设备的所有极点无电压。

B 执行所需的设置、功能检测和安全检测。

B 对气体引导、废气引导、水引导和油引导部件的密封点进行检查。

B 对所执行的变更进行记录。

[ar]

[fa]
Original Quality by Bosch Thermotechnik GmbH 
Sophienstraße 30-32; D-35576 Wetzlar/Germany

6 720 649 727 (2012/01)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


